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   Автоматизация систем автономного энерго-, теплоснабжения позволяет повы-
сить точность поддержания технологических параметров на объекте управления, полу-
чить дополнительную экономию энергетических ресурсов, снизить эксплуатационные 
расходы, повысить теплопроизводительность системы. Задачи автоматического управ-
ления системами солнечного теплоснабжения в общем виде можно сформулировать 
следующим образом: 
 независимо от режима радиационных теплопоступлений должны поддер-
живаться требуемые значения регулируемых параметров (температуры воздуха в по-
мещении, температура воды в системе горячего водоснабжения др.) на объекте тепло-
потребления; 
 энергетические потери при преобразовании лучистой энергии в тепло-
вую, при транспорте, и хранении произведенного тепла должны быть минимальными; 
 работу гелиосистем необходимо организовывать таким образом, чтобы 
затраты топливно – энергетических ресурсов при производстве теплоты дублирующим 
источником, а также ущерб от загрязнения окружающей среды были сведены к мини-
муму; 
 должна быть обеспечена защита солнечных коллекторов гелиосистем от 
замерзания, перегрева и механических повреждений. 
  Свойства технологического процесса в системе автономного энерго-, теплоснаб-
жения характеризуется такими физическими величинами, как давление, уровень, рас-
ход и температура теплоносителя. Параметры делятся на качественные (уровень или 
объем жидкости для гидравлической емкости, еѐ давление, температура и т.д.) и коли-
чественные (приток теплоносителя в резервуар, расход теплоносителя). Параметры на-
ходятся в тесной функциональной связи и, изменяя один из них, можно управлять из-
менением второго. В общем виде в задачу управления технологическим процессом сис-
темы входит управление всеми простыми единичными цепями этого процесса и связы-
вание их между собой. 
   Основным элементом системы автономного энерго-, теплоснабжения является 
солнечная нагревательная система – солнечный коллектор (приемник), в котором про-
исходит поглощение солнечного излучения и передача энергии жидкости.  
   Укажем переменные, которые используются в блоке симуляции солнеч но го 
коллектора «SC1_SIM», приведенного на рисунке 1. 
Ht – дневной приход суммарной радиации на наклонную поверхность (облучен-
ность поверхности солнечного коллектора), МДж; 
Ti– температура жидкости на входе коллектора, С0; 
Ta – температура окружающего воздуха, С0; 
L1 – объемный расход жидкости через коллектор, м3/с; 
L2 – объемный расход жидкости через коллектор, м3/с; 
Q – среднемесячная удельная теплопроизводительность КСЭ для условий средней 
облачности или ясных условий облачности; 
То – температура жидкости на выходе солнечного коллектора КСЭ, С0; 
Тр – равновесная температура КСЭ, С0; 
Fr – коэффициент отвода тепла из коллектора; 
А – площадь поглощающей панели КСЭ, м2; 
ta – оптический кпд коллектора; 
UL – полный коэффициент тепловых потерь коллектора, Вт/м2·С0; 
p – плотность жидкости, кг/м3; 
c – теплоемкость жидкости, Дж/кг   С0; 
 
Рис. 1. Блок симуляции солнечного коллектора «SC1_SIM» 
 
Функциональный блок «………..» показанный на рисунке 1 позволяет имитиро-
вать работу солнечных коллекторов различных типов, в среде «Control Builder F», с 
учетом расхода воды через солнечный коллектор. Данный блок входит состав комплек-
са имитации работы систем автономного энерго-, теплоснабжения. 
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